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1. Projekt ismertetése

A telepillés felkérte elSterjeszt6t, hogy vizsgilja meg a telepllés teriletén miikédd kozvilagitas
energiafelhasznalasat és tegyen javaslatot annak csokkentését biztosité beruhdzasokra és a varhato
megtakaritds mértékére. Az elmdlt id8szakban a vildgitastechnikdban jelentds miiszaki fejlédés zajlott le,
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ezért idGszer( a meglévé kozvilagitasi rendszer ismételt felmérésére fékuszalni.

2. Alaphelyzet

Kiindulasként a telepiilés ldmpatest leltarjat vettiik alapul és a leltarban szerepl6 tipusokat dsszesitettik. A
beépitett Osszteljesitmény szamitds soran figyelembe kell venni, hogy a fényforrdsok esetén olyan, a
mikédésiikhoz sziikséges miiszaki megoldasok is részei a ldmpatestnek (pl.: el6tét), ami tobblet fogyasztas
eredményez. Ezért a beépitett teljesitmény szémitasndl a ldmpatestek tényleges energia felhasznalasat
vettiik alapul.

A kovetkezd 1. sz. tablazatban lampatest tipusonként dsszesitettiik az armatirak mennyiségét, a beépitett
villamos teljesitményt, valamint a vilagitasi 6rak alapjan szdmithato éves teljesitményigényt.
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Kompakt fénycsS 1x36W : , 45619,2
Na 50 50 60,5 0 0 0
Na 70 70 82,4 26 2,1424 8569,6
Na 100 100 114,9 42 4,8258 19303,2
Na 150 150 166,7 2 0,3334 1333,6
Na 250 250 280 0 0] 0
334,00 18,71 74 825,60

3. Ajelenlegi vildgitas teljesitményigényének meghatarozasa (1. sz. tdblazat)

A jelenlegi rendszer veszteséggel kalkullt beépitett teljesitménye Osszesen [kW]: 18,7064
A beépitett teljesitmények és az éves lizemidé alapjan az éves teljesitményigény [kWh/év]:74825,6

4. Megtakaritasi lehetdség mértéke

A LED technoldgidju fényforras, a ,hagyomanyos” fényforrasokkal szemben 30-90% energiamegtakaritast tud
biztositani (a kiinduldsi fényforrés tipusa és a kivalté LED technolégia miiszaki paramétereinek megfelelSen).
A jelenleg beépitett fényforrasok és lampatestek cseréjével jelentSs energiamennyiség megtakaritas
szamolhaté, aminek elézetes elérejelzése a kovetkezd tablazatban lathatd.

) Névieges Dimmelt Beépitett Eves
Uj Limpatestek tipusa Tényleges Mennyisége  teljesitménye Eves Fogyasztds megtakaritds
IesitmEne elesitmeény (kw) KWh/év

PearlLight 18-22 22 13 264 3,432 13728 31891,2
PearlLight 18-35 35 26 0 0 0 0
PearlLight 18-45 45 37 26 0,962 3848 47216
PearlLight 24-60 60 52 42 2,184 8736 10567,2
PearlLight 24-60/75 75 60 2 0,12 480 853,6
PearlLight 36-92 92 77 0 0 0 0
PearlLight 48-120 120 100 0 0 0 0

A korszer(sités eredményeként, a beépitett varhato teljesitmény: 6,698kW-ra csdkken, ami alapjan az éves
megtakaritis 48033,6kWh/év. A kalkulécié soran az éves lizemidd 4 000 6ra/év-vel lett kalkuldlva, akarcsak
a meglévd helyzet tanulmanyozasa soran.

5. Osszegzés

Az el6zetes kalkulacié alapjan az el6z8ekben vazolt kézvildgitas rekonstrukcié minimum 55%-os
villamosenergia megtakaritast eredményez. A piaci tapasztalatok alapjan a fentiekben ismertetett
megtakaritdson alapulé energiahatékonysagi szolgaltatas keretében nyiijtott szolgaltatas éves netté esco
dija 5,5 — 6 MFt k6zotti varhatéan.



A kozvilagitasi LED fényforrdsok esetén az élettartamot altaldban minimum 60000 lzemdraval lehet
katkulalni, vagyis ez megkézelitéen tobb mint 15 év Gizemidét jelent. A megtakaritds masik fontos tényezéjét
a karbantartasi koéltségek drasztikus csokkenése okozza, mivel a meglévS natrium, fényhalogén, illetve
kompakt fényforras esetén a 15 éves id6szak alatt minimum tébbszér fényforrasok cseréjét meg kell

szervezni, mig a korszer(i LED fényforrasok esetén az lizemidd alatt nem kell szamolni fényforrasok
cseréjével,

Tovabba tamogatja a vilagitds rekonstrukcidora megvalositasdra vonatkozé pozitiv dontést az is, hogy a
villamosenergia vilagpiaci dra kdzéptivon az eurdpai energiapolitika hatdsara noveked6 pélyara allt, vagyis a
ma megtakaritott energia jelentds tébblet megtakaritast fog eredményezni pénzligyi oldalon is.

Az elGterjesztést készitette: Szalai Andras Escolux Kft.






